


経済産業省

平成 23･09･14原院第 5号

平 成 2 3年 9月 1 5 日

四国電力株式会社

取締役社長 千葉 昭 殿

経済産業省原子力安全 ･保安院長 深野

緊急安全対策等の報告書の誤 りを踏まえた対応について (指示)

原子力安全 ･保安院は､別添 (N ISA-161b-ll-8､N ISA-

181b-ll-8､ N ISA-196b-ll- 1 ､ N ISA-231b-

11-9)のとおり､平成 23年 3月 30日付け ｢平成 23年福島第一 ･第二

原子力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について (描

示)｣(平成 23･03･ 23原第 7号)等の指示に基づいて報告を行った原子力

事業者に対応することを求めることとしました｡

つきましては､貴社におかれましては別添に従い､所要の対応をお願いしま

す｡



経済産業省

平成 23･09･14原 院第 5号

平 成 2 3年 9月 1 5 日

緊急安全対策等の報告書における誤 りの有無の調査等について 

(指示)

経済産業省原子力 安全 ･保安 B 

N ISA-161b-11-

N ISA-181b-11-
N ISA-196b-11-1 

N ISA-231b-11-9

原子力安全 ･保安院 (以下 ｢当院｣とい う｡)は､本 日､東北電力株式会社､

中部電力株式会社､関西電力株式会社､中国電力株式会社､四国電力株式会社

及び 日本原子力発電株式会社 (以下 ｢各事業者｣とい う｡)から､平成 23年 

3月 30日付け ｢平成 23年福島第一 ･第二原子力発電所事故を踏まえた他の

発電所の緊急安全対策の実施について (指示)｣(平成 23･03･ 23原第 7号)､

同年 4月 15日付け ｢原子力発電所及び再処理施設の外部電源の信頼性確保に

ついて (指示)｣ (平成 23･04･15原院第 3号)､同年 6月 7日付け ｢平成 

23年福島第-原子力発電所事故を踏まえた他の原子力発電所におけるシビ

アアクシデン ト -の対応に関する措置の実施について (指示)｣(平成 23･ 0 

6･07原第 2号)及び同日付け ｢原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に

係る開閉所等の地震対策について (指示)｣ (平成 23･06･07原院第 1号) 

(以下 ｢各指示｣とい うO)に基づき､各事業者から報告された内容について､

誤 りが確認 された旨の報告を受けました｡

当該報告によると､図面からの寸法の読み取 りに係る誤 り等があったものの､

各指示に基づいて行った各事業者の評価結果及び対策内容 -の影響はないと

していますO

しかしながら､当院としては､今回､複数の事業者において報告内容に誤 り

があったことを踏まえ､別紙に記載 した指示に基づいて報告を行った原子力事

業者に対し､当院-提出した同指示に基づく報告の内容について誤 りの有無を

調査し､誤 りがあった場合は､誤 りが発生した原因の究明及び再発防止策の策

定を行い､その結果について､同年 9月 28日までに当院に対 し報告すること

を指示 します｡



別紙

･平成 23年3月 30日付け ｢平成 23年福島第一 ･第二原子力発電所

事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について (指示)｣(平

成 23･03･ 23原第 7号)

･平成 23年 4月 15日付け ｢原子力発電所及び再処理施設の外部電源

の信頼性確保について (指示)｣(平成 23･04･15原院第 3号)

･平成 23年4月21日付け ｢福島第二原子力発電所の緊急安全対策の

実施について (指示)｣(平成 23･04･ 20原第 20号)

･平成 23年 5月 1日付け ｢平成 23年福島第一 ･第二原子力発電所等

の事故を踏まえた再処理施設の緊急安全対策の実施について	 (指示)｣ 

(平成23･04･ 28原第 72号)

･平成 23年 6月 7日付け ｢平成 23年福島第一原子力発電所事故を踏

まえた他の原子力発電所におけるシビアアクシデント -の対応に関す

る措置の実施について (指示)｣(平成 23･ 06･07原第2号)

･平成 23年 6月 7日付け ｢原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に

係る開閉所等の地震対策について (指示)｣(平成 23･06･07原院

第 1号)

･平成 23年 6月 15日付け ｢原子力発電所におけるシビアアクシデン

ト-の対応に関する措置を踏まえた再処理施設における措置の実施に

ついて (指示)｣ (平成23･06･13原第 10号)


