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１ 伊方発電所に係る異常について（平成19年11月分）

平成19年11月に、四国電力(株)から伊方発電所に係る異常通報連絡はありま

せんでした。

２ 伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策について（平成19年10

月分）

平成19年10月30日に発生した、伊方３号機一次冷却材流量検出回路伝送器の

不具合(10月31日公表：公表区分Ｂ)については、現在、原因調査中であり、今

回、四国電力㈱からの異常の原因及び対策に係る報告はありません。




