
伊方原子力発電所環境安全管理委員会環境専門部会(R2.3.24)で 

取りまとめられた意見 

 

１ 令和２年度伊方原子力発電所周辺環境放射線等調査計画 

監視調査上問題はなく、適切なものと認められる。 

なお、国の環境モニタリングに関する検討も踏まえ、今後も必

要に応じて修正を図っていく必要がある。 

 

２ 令和２年度伊方原子力発電所温排水影響調査計画 

１、２号機が廃炉となり３号機のみが稼働している状況を踏ま

え、一部の調査については、３号機を中心とした測線・測点に変

更し、データの精度を向上させる計画となっていること、並びに

その他の調査については、前年度の調査を継続するものであるこ

とから、適切なものと認められる。 

 


