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伊方発電所における設備異常の発生【Ｃ区分】 
 

伊方発電所における下記異常について、四国電力から通報

連絡がありました。 

当該異常により、本日（5/26）予定していた伊方発電所３

号機の送電開始が、明日に遅れる可能性がある旨の連絡があ

りましたので、例外的にお知らせします。 

なお、当該異常によるプラントの安全性及び環境への放射

能の影響はないことを確認しています。 
 

記 

 

１ 異常発生日時  ５月２６日（金） １３時５０分 

 

２ 通報連絡日時  ５月２６日（金） １４時０７分 

 

３ えひめ方式に基づく公表区分  Ｃ区分 

※Ｃ区分のため、詳細は６月１２日に公表します。 

 

４ 異常の概要 

発電機用の窒素ガス封入ラインから、窒素ガスの漏えいが発生。 

点検を実施したところ、配管接続部から漏えいしていることが

判明し、その後、漏えい箇所の部品や消耗した窒素ボンベを交

換し、１８時２３分に正常状態に復帰した。 

 

 

 


